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Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба
просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасно-
сти.

Указания по технике безопасности

Опасность
Этот знак предупреждает об
опасности причинения физиче-
ского ущерба.

! Внимание
Этот знак предупреждает об
опасности материального
ущерба и вредных воздей-
ствий на окружающую среду.

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополни-
тельную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании

разрешается выполнять только спе-
циалистам по монтажу, имеющим
на это допуск ответственного пред-
приятия по газоснабжению.

■ Электротехнические работы разре-
шается выполнять только специа-
листам-электрикам.

Предписания

При проведении работ соблюдайте
■ законодательные предписания по

охране труда,
■ законодательные предписания по

охране окружающей среды,

■ требования организаций по страхо-
ванию от несчастных случаев на
производстве,

■ соответствующие правила техники
безопасности по DIN, EN, DVGW,
TRGI, TRF и VDE.
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,

ÖVGW-TRF и ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI,

SWKI, VKF и директивы EKAS
1942: сжиженный газ, часть 2

Работы на установке

■ Обесточить установку (например, с
помощью отдельного предохрани-
теля или главного выключателя) и
проконтролировать отсутствие
напряжения.

■ Предпринять меры по предотвра-
щению повторного включения уста-
новки.

■ При использовании газового
топлива закрыть запорный газовый
кран и предохранить его от несанк-
ционированного открывания.

 

Указания по технике безопасности
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Согласно назначению прибор может
устанавливаться и эксплуатиро-
ваться только в закрытых отопитель-
ных системах в соответствии с
EN 12828 с учетом соответствующих
инструкций по монтажу, сервисному
обслуживанию и эксплуатации, а
также данных, приведенных в техни-
ческом паспорте.
Он предусмотрен исключительно для
нагрева теплоносителя.

Производственное или промышлен-
ное использование в целях, отличных
от нагрева теплоносителя, считается
применением не по назначению.

Условием применения по назначению
является стационарный монтаж в
сочетании с элементами, имеющими
допуск для применения по назначе-
нию.
Любое другое применение считается
применением не по назначению. Вся-
кая ответственность за ущерб, став-
ший следствием такого применения,
исключается.

Цели применения, выходящие за эти
рамки, в отдельных случаях могут
требовать одобрения изготовителя.

Понятие "применение по назначению"
также включает в себя соблюдение
интервалов технического обслужива-
ния и проверок.

 

Применение по назначению
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A

(300)

200 (100)

500 (50)

400
a

b

500 (50)

B

C

Размеры в скобках являются мини-
мальными расстояниями.

C

c

d

е

A Водогрейный котел
B Горелка
C Звукопоглощающие подкладки

котла (принадлежность)

Ном. тепловая мощ-
ность

кВт 150 200 250 310 400 500 620

a*1 мм 1100 1250 1500
b мм Учесть конструктивную длину горелки
Звукопоглощающие подкладки котла
Допуст. нагрузка кг 1500 2700 3336
c (впереди) /кол-во мм/шт. 375/2 334/2 500/2
c (сзади) / кол-во мм/шт. 375/2 334/2 334/2
d мм 30 100 100
e (ненагруж.) мм 42
e (нагруж.) мм 37
*1 Это расстояние перед котлом необходимо для демонтажа турбулизато-

ров и очистки газоходов.

 

Пространство, необходимое для монтажа
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1.

Выровнять положение водогрейного
котла по горизонтали. Специальный
фундамент не требуется.

Указание
Мы рекомендуем установить водо-
грейный котел на звукопоглощаю-
щие подкладки котла C (см. раз-
дел "Пространство, необходимое
для монтажа").

Звукопоглощающие подкладки
котла
Неровности пола не должны превы-
шать 1 мм, чтобы обеспечить рав-
номерную нагрузку пружинных эле-
ментов.
Расположить подкладки под водо-
грейным котлом; при этом они дол-
жны находиться по центру шин осно-
вания.
При опускании водогрейного котла
вследствие перекоса может произ-
ойти временная перегрузка одной из
подкладок котла. Это можно пред-
отвратить, подложив деревянные
брусья (□ 35 мм) в начале, посредине
и в конце каждой из подкладок
котла.

 

Установка и выравнивание водогрейного котла

55
99

 7
53

 G
U

S



7

A

A

B
C

C

D

B

Указание
При изменении направления откры-
тия дверцы котла посредством
перестановки болтов A на правую
сторону необходимо учитывать,
что уплотнительное ребро B дол-
жно оказывать давление по центру
уплотнения D дверцы котла (см.
увеличенное изображение при закры-
той дверце котла); при необходимо-
сти следует выровнять поддержи-
вающую скобу C.

 

Изменение направления открытия двери котла
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Опасность
Отсоединение подключений
отопительного контура водо-
грейного котла, находящегося
под давлением, может приве-
сти к травмам.
Предварительно сбросить
давление в водогрейном
котле.

Указание
Все трубопроводы должны быть
подключены без воздействия усилий
и моментов силы.

E

ABCD

A Обратная магистраль котлового
контура 
Для 150 - 310 кВт: DN 65
Для 400 - 620 кВт: DN 100

B Подключение аварийной линии
(предохранительный патрубок),
см. стр. 9

C Подающая магистраль котла 
Для 150 - 310 кВт: DN 65
Для 400 - 620 кВт: DN 100

D Муфта для датчика температуры
котла, предохранительного огра-
ничителя температуры и термо-
регулятора

E Патрубок опорожнения, R 1¼

 

Подключения отопительного контура
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Смонтировать аварийные линии.

Патрубок аварийной линии для
110 - 310 кВт R 1¼
311 - 620 кВт R 1½

Доп. рабочее да-
вление

5 бар (0,5 МПа)

Пробное давление 6,5 бар
(0,65 МПа)

Контроль заполненности котло-
вого блока водой
Согласно EN 12828 устройство
контроля заполненности котлового
блока водой для водогрейных котлов
Vitoplex 100 мощностью до 300 кВт
(за исключением крышных котель-
ных) можно не использовать,
поскольку серийный контроллер
котлового контура предотвращает
недопустимый нагрев.
При необходимости в трубопроводы
следует встраивать устройство
контроля заполненности котлового
блока водой или ограничитель мини-
мального давления.

Указание
Водогрейные котлы должны быть
оснащены предохранительным кла-
паном, прошедшим конструктивные
испытания и имеющим маркировку в
соответствии с EN 4126 и в зависи-
мости от конструкции установки.
Все трубопроводы должны быть
подключены без воздействия усилий
и моментов силы.

! Внимание
Использование воды ненадле-
жащего качества может приве-
сти к повреждению котлового
блока.
Наполнение водогрейного
котла водой разрешается
только при условии выполне-
ния "Требований к качеству
воды" (см. инструкцию по сер-
висному обслуживанию).

 

Подключение аварийных линий и проверка герметичности
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Ø D Ø 10

2-3 x Ø D

Инструкция по монтажу Vitoair

1. Соединить патрубок уходящих
газов с дымовой трубой кратчай-
шим путем и с небольшим подъе-
мом.
Наружный Ø патрубка уходящих
газов:
для 150 и 200 кВт: 178 мм
для 250 и 310 кВт: 198 мм
для 400 - 620 кВт: 248 мм

2. Высверлить измерительное отвер-
стие.

3. Уплотнить трубу дымохода и уста-
новить теплоизоляцию (места под-
ключения должны быть газоплот-
ными).

Монтаж теплоизоляции

Указание
Все необходимые для монтажа теп-
лоизоляции детали находятся в
коробке с теплоизоляцией.

 

Подключение системы удаления продуктов сгорания
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Теплоизоляция котлового блока

B A

4.

2.

3.

1.

A Черной стороной наружу

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Указание
Снять пакет B с фирменной
табличкой и сохранить его. Он
будет использован позднее.

Теплоизоляция задней стенки котла

2.

1.

Указание
Проверить соответствие завод-
ского номера, указанного на фирмен-
ной табличке, номеру, выбитому на
задней стенке котлового блока.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Боковые панели облицовки и кабели горелки

Указание
Если кабели горелки в комплекте
поставки отсутствуют, то их
необходимо приобрести отдельно.
Входящие в комплект поставки
кабели горелки зависят от соот-
ветствующего контроллера.

4 шт.

3,9 x 9,5

4 шт.

4.

5.1.

2.

A

3.

B

lÖ

fA

A Боковая панель облицовки впе-
реди справа

B Логотип Vitoplex 100

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Указание
Проложить кабели горелки fA и lÖ с
той стороны водогрейного котла, с
которой подвешена дверь котла.

Фронтальная панель облицовки

2

3,9 x 9,5

2.

3,9 x 9,5

3.

1.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Задние панели облицовки

3,9 x 9,5

3,9 x 9,5

2.

1.

Подготовка к монтажу контроллера

Подключения к задней части
контроллера: см. инструкцию
по монтажу контроллера котло-
вого контура.

Указание
Датчик температуры котла §
находится в упаковке контроллера.
Кодирующий штекер котла A нахо-
дится в прилагаемой к изделию упа-
ковке (не используется с термо-
статным регулятором).
Вставить чувствительный эле-
мент и датчик температуры котла
как можно глубже в погружную
гильзу.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Штекер подключения к сети fÖ вхо-
дит в комплект контроллера. ! Внимание

Повреждения капиллярных
трубок приводят к неисправно-
стям в работе чувствительных
элементов.
Капиллярные трубки не пере-
гибать.

6 x 12

2.

1.

Указание
Винты (6 х 12) прилагаются к кры-
шке контроллера (отдельно упако-
ваны вместе с теплоизоляцией).

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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A

1.1.

2.2.

A Кодирующий штекер котла

Указание
Низковольтные кабели связать в
пучки и закрепить.

230-вольтные кабели и низковольт-
ные кабели прокладывать по отдель-
ности.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Верхние панели облицовки и фирменная табличка

A

B

3,9 x 9,54.

2.

3.1.

5.

3,9 x 9,5
3,9 x 30

A Фирменная табличка водогрей-
ного котла

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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Крышка контроллера

1.

Монтаж горелки

Отдельная документация
горелки

Окружность центров отверстий для
крепления горелки, отверстия для
крепления горелки и отверстие трубы
горелки соответствуют требованиям
EN 303-1.

Горелка может устанавливаться
непосредственно на поворотную
дверцу котла. Если монтажные раз-
меры горелки отличаются от разме-
ров, указанных в стандарте EN 303-1,
то должна быть установлена плита
горелки, поставляемая в качестве
принадлежности. Для этого в ней сле-
дует выполнить отверстия для кре-
пления соответствующей горелки.

 

Монтаж теплоизоляции (продолжение)
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■ Прорезать теплоизоляционный мат
в дверце котла в соответствии с
диаметром трубы горелки.

Указание
Труба горелки должна выступать
из теплоизоляции дверцы котла.
Для обеспечения исправной
работы соблюдать необходимую
минимальную длину трубы
горелки.
 

■ После монтажа горелки уплотнить
кольцевой зазор между трубой
горелки и теплоизоляционным бло-
ком, используя имеющийся в ком-
плекте поставки теплоизоляцион-
ный материал.

Указание
При несоблюдении этого требова-
ния возможно повреждение дверцы
котла вследствие воздействия
чрезмерно высоких температур.
 

Монтаж смотрового стекла камеры сгорания

Соединить контрольную трубку
(запорное устройство контрольной
трубки вложено в камеру сгорания) с
использованием имеющегося в ком-
плекте поставки пластмассового
шланга с вентиляторной частью
горелки (отверстие для измерения
"статического давления на горелке").

Ввод в эксплуатацию и регулировка

Инструкция по сервисному
обслуживанию водогрейного
котла и контроллера котлового
контура, а также отдельная
документация горелки

 

Монтаж горелки (продолжение)
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Viessmann Group
OOO "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843
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